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Félicitations pour l’achat de ce CESI GAZ : Toute l’équipe CLIPSOL vous remercie 
pour votre confiance et nous espérons que ce produit vous apportera satisfaction 
dans votre démarche d’économie d’énergie et de protection de l’environnement. 



 

 

1. AVERTISSEMENT : 

1.1. INFORMATIONS GENERALES  
 
L'installation d'un chauffe-eau solaire doit se faire par un personnel qualifié conformément aux 
réglementations en vigueur:  
– dans le respect du DTU - Plomberie 60-1 additif 4 (NFP 40-201ou RGIE) 
– le branchement électrique doit être conforme aux indications figurant au paragraphe correspondant et 

respecter les recommandations d’installation de matériel électrique de la norme NFC 15-100. 
De plus, la réalisation d'installation solaire doit être effectué par un installateur ayant reçu une formation 
spécifique et ayant un agrément Qualisol en cours de validité. 
 
La Marque NF CESI ne s’applique qu’aux systèmes de la gamme utilisant les capteurs solaires SLIMSOL. 
 
Le CESI Email ne doit être ni stocké ni installé à l’extérieur, exposé aux intempéries mais dans un local ne 
présentant pas de risque de gel en fonctionnement. 
 
On appelle « installateur » la personne prenant en charge l’installation du BLOCSOL CESI et la réalisation 
des raccordements hydrauliques et électriques ainsi que le démarrage et la configuration de l’installation. 
On appelle « utilisateur » le client final à destination duquel l’installation est destinée et ayant mandaté une 
société pour lui livrer et installer le matériel. 
 
L’ensemble des photos de ce document ne sont pas contractuelles. Ce document est susceptible d’évoluer 
sans préavis.  

1.2. SECURITE 
 
Symboles : 

 
RECOMMANDATIONS 

 

DANGER : LE NON RESPECT DES 
CONSIGNES PEUT ENTRAINER 
DES BLESSURES, DES CHOCS 
ELECTRIQUES OU LA MORT 

 

PERSONNEL QUALIFIE 
UNIQUEMENT 

 

INTERDICTION 

 

 

Cette notice fait partie intégrante de l’appareil et par conséquent elle doit être conservée avec soin 
et devra toujours accompagner l’appareil même en cas de cession de celui-ci à un autre 
propriétaire ou utilisateur ou d’un transfert sur une autre installation. En cas de détérioration ou de 
perte de la notice, en demander un duplicata au constructeur. 

 

Tous les travaux de réparation ou d’entretien doivent être effectués par du personnel agrée 
CLIPSOL ou par un professionnel qualifié en se conformant aux instructions fournies dans cette 
notice. Ne pas modifier ou démonter l’appareil car cela peut entraîner des risques. Le constructeur 
de l’appareil ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages provoqués. 

 

Après avoir déballé l’appareil, il est important de vérifier qu’il est complet et en bon état. En cas 
de non-conformité, s’adresser au vendeur de l’appareil. 

 

L’installation des appareils CLIPSOL doit être effectuée par une entreprise agrée, conformément 
à la loi. Celle-ci, à la fin des travaux, doit délivrer au propriétaire une déclaration de conformité de 
l’installation attestant que celle-ci a été réalisée selon les règles de l’art, et conformément aux 
normes en vigueur et aux indications fournies par CLIPSOL dans cette notice. 



 

 

 

Installer l’appareil sur un sol plan, non soumis aux vibrations. 
Ne pas endommager, lors du forage de la paroi, les câbles électriques ou les tuyaux. 
 

 

Toute opération de maintenance, de réparation ou de déplacement de l’appareil doit être faite par 
un personnel qualifié. 

 

Le constructeur rejette toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour les dommages 
causés aux personnes, animaux ou objets dus à des erreurs d’installation, de réglage ou d’entretien 
ou à une utilisation anormale. 

 

L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées non assistées. 

 

Il est interdit de toucher l’appareil lorsqu’on a les pieds nus ou une partie quelconque du corps 
mouillé ou humide. 

 

Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage et avant d’accéder aux parties électriques de 
l’appareil, couper l’alimentation électrique de l’appareil en mettant l’interrupteur sur « éteint » 
(off). 

 

Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l’autorisation et les 
instructions du constructeur de l’appareil. 

 

Il est interdit de tirer, détacher, tordre les câbles électriques sortant de l’appareil, même lorsque 
celui-ci est débranché. 

 

Il est interdit de monter sur l’appareil, de s’y asseoir et/ou d’y poser des objets. Il est interdit de 
vaporiser ou de projeter de l’eau directement sur l’appareil. 

 

Il est interdit de disperser, abandonner ou laisser à la portée des enfants le matériau de l’emballage 
car il est une source possible de danger. 

 

Avant de démarrer l’appareil s’assurer qu’il est correctement relié électriquement à la terre, que 
les câbles électriques installés sont de section adéquate par rapport à la puissance et qu’ils sont 
correctement protégés. S’assurer que l’ensemble de l’installation à laquelle est raccordé le 
BLOCSOL est conforme aux réglementations en vigueurs. 

 

L’appareil doit être installé dans un local ne présentant aucun risque de gel. Si lors d’une absence 
prolongée l’appareil est arrêté et le local présente un risque de gel, il est impératif de le vidanger. 

 

L’appareil ne doit pas être installé à proximité d’une source de gaz inflammable. 

 

En cas de disfonctionnement, d’odeur anormale ou de fumée sortant de l’appareil, couper 
l’alimentation électrique pour mettre l’installation en sécurité et appeler un technicien. 

 
 



 

 

2. PRESENTATION DU CESI : 

2.1. CARACTERISTIQUES  
 
 

DONNEES TECHNIQUES CESI 300 CESI 400 

Volume de stockage (litres) 291 L 390 L 

Conformité normative Marquage CE / EN 60335-1 / EN 12976-1 

Alimentation électrique 230Vac – 50Hz 

Consommation électrique du groupe de transfert 3 - 45W / 0.03 - 0.44A 

Protection électrique correspondante 2A 

Consommation électrique de la résistance (version E) 3000W / 13A 

Protection électrique correspondante 16A 

Pression maximale du circuit solaire 0.6mPa / 6 bar 

Pression maximale du circuit sanitaire 0.7mPa / 7 bar 

Température maximale du circuit solaire 120°C 

Température maximale du circuit sanitaire 90°C 

Plage de température ambiante admissible 0°C – 45°C 

 

2.2. HAUTEURS DES RACCORDEMENTS 
 

HAUTEUR DES RACCORDEMENTS CESI 300 CESI 400 

Hauteur du ballon 1630 mm 1830 mm 

Départ capteur froid 1505 mm / ¾’’M 

Retour capteur chaud 1455 mm / ¾’’M 

Arrivée eau froide 1155 mm / ¾’’M 

Evacuation sanitaire 1042 mm / 32M 

Sortie eau chaude - mitigeur 1390 mm / ¾’’M 

Départ appoint froid 1390 mm / ¾’’F 1555 mm / ¾’’F 

Retour appoint chaud 1070 mm / ¾’’F 1175 mm / ¾’’F 

Vidange 145 mm / ½’’M 

 
 
  



 

 

2.3. COMPOSITION GENERALE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour disponible 
pour bouclage 

sanitaire 

Mitigeur 

Canne Sanitaire 

Groupe de sécurité 
et évacuation de la 
soupape sanitaire 

Evacuation de la 
soupape solaire 

Alimentation eau froide 

Vidange ECS 

Groupe de transfert 
avec Régulation 

intégrée 

Ballon Emaillé moussé 
300L – 400L 

Vase d’expansion 25L 

Résistance avec 
Thermoplongeur 

Trappe de visite 

Vis de blocage du 
groupe de transfert 

Raccordement capteur 



 

 

2.4. COMPOSITION DU GROUPE DE TRANSFERT 
 

 
 

Manomètre  

Remplissage/ 
Vidange 

Vanne de 
barrage avec 

clapet anti-retour 
Thermomètre 

Circulateur Solaire 
Classe A PWM 

Vis réglage débit 

Remplissage/ 
Vidange  

Débitmètre 

Vanne de barrage 
avec clapet anti-

retour 
Thermomètre 

Dégazeur 

Capteur 
Chaud 

Capteur 
Froid 

Echangeur 
Chaud 

Echangeur 
Froid 

Soupape circuit 
primaire 

Evacuation 
soupape 

Vase d’expansion  

Mise à la terre 
du système 



 

 

3. SCHEMA DE PRINCIPE DU CHAUFFE EAU SOLAIRE  

3.1. VERSION SOLAIRE  

 

3.2. VERSION ELECTRIQUE (E) 

 



 

 

3.3. VERSION HYDRAULIQUE (H) 

 

3.4. VERSION ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE (HE) 

 



 

 

4. MISE EN PLACE : 

4.1. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  

4.1.1 Tuyauterie Aller et Retour capteur 
 
Coté BLOCSOL, les raccords sont situés en haut du groupe hydraulique. Les raccords sont filetés mâle en 
3/4" avec portée plate pour joint plat.  
 
Adapter le diamètre des liaisons en fonction de la hauteur manométrique de la pompe et à la distance entre 
capteur et ballon. 
Courbe caractéristique de la pompe Wilo-Yonos PARA ST 15/7.0 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
  

  
  
  
  
  
  

 
Isolation : les canalisations doivent être isolées avec une gaine type mousse élastomère résistant à haute 
température (110°C) d’épaisseur recommandée de 19mm. 
 
Limites maxi d’installation du produit en standard : 25m x 2 (AR) en canalisation cuivre 20/22, capteur 
Clipsol K de 6m2 situés 13m plus haut que le Blocsol, soit 32L de Clipsogel pour le circuit primaire.  
Une longueur minimale de 3m entre la sortie des capteurs et le groupe de transfert doit être respectée 
 
Si le capteur solaire est un TGD th, une vanne de purges est livrée avec le capteur. Elle doit être fixée à 
l’aide du support tôle livré avec au mur ou à un endroit proche du bidon de récupération du Clipsogel. Un 
tube rilsan raccordera cette vanne au capteur comme indiqué dans la notice de pose du capteur TGD th. 
Ajouter une longueur de tube rilsan pour relier cette vanne au bidon de récupération du fluide.  
Cette vanne facilite la purge du capteur TGD th. 
 

4.1.2 Alimentation eau froide- groupe de sécurité 
 

L’alimentation en eau froide se raccorde sur le groupe de sécurité ECS – connexion mâle 
3/4’  
 
Attention : si la pression du réseau d'eau froide est supérieure à 4 bar, il est impératif 
d’installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide, à l'amont du groupe de 
sécurité. Connexion ¾ ‘’ mâle filetée gaz  

Raccorder le pot de récupération de la soupape sanitaire (sous le groupe de sécurité) à une tuyauterie 
d’évacuation d’eaux usées de 25 mm minimum. 
Pour éviter les pertes d’eau sanitaire par la soupape de sécurité du aux cycles de chauffe, il est conseillé de 
mettre en place un vase d’expansion sanitaire en aval du groupe de sécurité. 
 
 

4.1.3 Départ eau chaude mitigeur 
 
Connexion mâle 3/4’’ à la sortie du mitigeur 
 
La température de distribution d’eau chaude sanitaire régulée par le mitigeur peut être réglée par l’utilisateur 
entre 35°C et 65°C : ajuster la température en tournant la molette (possibilité de bloquer le réglage : retirer 
la vis sur la tête du mitigeur, retirer le bouton plastique et le remonter en le glissant le long d’une rainure sur 
le corps du mitigeur, remettre la vis). 
 
 
 
 
 
 
 

S (m²) <50m AR 

2 14/16  

4 16/18  

6 20/22  

S (m²) <50m AR 

2 DN16  

4 DN16  

6 DN20  

 

Diamètre canalisations cuivre Diamètre canalisation bitube annelé inox 



 

 

 
 

4.1.4 Réalisation d’un bouclage sanitaire 
 
La réalisation d’un bouclage sanitaire avec 
un ballon bi-énergie est possible avec le 
piquage prévu. 

 
Par ailleurs, il convient de respecter le schéma 
hydraulique ci-après avec la mise en œuvre de tous les 
clapets anti-retour. 
 
Connexion mâle ¾’’ au piquage bouclage sanitaire du 
ballon. 
 
 
 
 
 

4.1.5 Protection anticorrosion 
 
Elle est assurée par une anode Magnésium immergée dans le ballon.  
La consommation de l’anode doit être contrôlée annuellement pour remplacement si la longueur restante 
mesure moins de 5cm. 
 
 
 

4.2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE / REGULATEUR  
 
 
 

 
 
 
La partie supérieure du boîtier est verrouillée sur la partie inférieure par deux languettes. Pour ouvrir le 
boîtier, tirer simultanément les deux languettes vers l'extérieur et soulever le couvercle. 
 



 

 

 
Circuits de puissance : 
 

PE : Protection électrique (Terre) du réseau 
L : Phase réseau 230VAC 50Hz protégée par un disjoncteur 2A sous protection différentielle 30mA 
N : Neutre réseau 230VAC 50Hz par un disjoncteur 2A sous protection différentielle 30mA 
 
R1 : Phase d’alimentation de la pompe solaire max 1A 
N : Neutre d’alimentation de la pompe solaire 
PE : Terre de la pompe solaire 

 
Circuits basse tension : 
 

S1 : sonde de température de sortie du capteur solaire  
S2 : sonde de température du bas de ballon 
S3 : sonde de température du haut de ballon 
M : masse des sondes de température 
 
HE : signal PWM de contrôle de la pompe solaire 100Hz, max 10mA 
M : masse du signal PWM 
 
 
Toutes manipulations et branchements doivent se faire hors tension, en respectant les consignes de 
sécurité et la réglementation en vigueur. 
 

� Utiliser le serre-câbles prévu dans le boîtier pour limiter les risques de débranchement accidentel en 
fonctionnement. 
 
� En dénudant les fils de sonde, ne pas tirer l’âme du conducteur, sous peine de détériorer la sonde. 
 
Choix de section de câble (distance sonde-régulateur): 

  
Avec des câbles multipaires (téléphone, informatique), vous 
pouvez utiliser plusieurs paires en parallèle pour baisser la 
résistance de ligne équivalente. 

  

1.5 mm² 

T1 
T2 
T3 

230V AC 50Hz 
diff : 30mA 

Distance sonde (m)
6 0,2

15 0,5
22 0,75
30 1

Section cuivre (mm²)



 

 

5. RACCORDEMENTS SPECIAUX KITS APPOINT ELECTRIQUE ( VERSION E) : 
 

 
 

 Schéma de principe avec un ballon bi-énergie électrique 
 

Appoint 
électrique 

Ballon 300  Ballon 400  

Modèle 
thermoplongeur 

Baker Icoloy 3 Baker Icoloy 3 

Tension 230Vac ou tri 
400Vac 

230Vac ou tri 
400Vac 

Puissance P (kW) 3 3 
Volume chauffé 
(Litres) 

119L 184L 

 
 



 

 

5.1. RACCORDEMENT ET REGLAGE DE LA RESISTANCE ELECTRIQUE CHAUFFANTE D ’APPOINT 
 
Protection électrique de l’appoint : 16 A 
 
Le fonctionnement de l’appoint est géré de manière autonome par le thermostat électromécanique couplé à 
la résistance, c'est donc à ce niveau qu'il faut effectuer le câblage. 

- mise à la terre obligatoire: borne repérée  
- section mini du câble d’alimentation des résistances chauffantes : 2,5mm²  
 
Le thermoplongeur est équipé d’un coupe-circuit de sécurité qui déclenche l’arrêt du fonctionnement de la 
résistance si la température atteint accidentellement une valeur supérieure à 95°C. En cas de déclenchement 
de la sécurité, COUPER LE COURANT AVANT TOUTE OPÉRATION, vérifier l’installation avant de 
procéder à son réarmement (utiliser un petit tournevis et enfoncer la sécurité thermique rouge sur la face 
avant du thermostat). Rétablir le courant. En cas de déclenchement répétitif, faire remplacer le thermostat 
par une personne habilitée. EN AUCUN CAS ON NE DOIT COURT-CIRCUITER LA SÉCURITÉ 
 

5.1.1 Câblage en monophasé : 
 

Coté résistance électrique : 
 

 
 
 
Placer les ponts électriques livrés avec la résistance comme sur la photo précédente. Placez-les de cette 
manière par rapport à la vis repère. S’ils sont placé différemment, ils risquent de court-circuiter 2 des 3 
résistances et donc de limiter la puissance à 1KW au lieu de 3KW. Il n’y a pas de risques pour l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 

Vis repère 

Terre 

Neutre vers thermostat 

Phase vers thermostat 



 

 

Coté Thermostat : 
 

 
 
Câbler le thermostat comme indiqué sur la photo ci-dessus. 
 

5.1.2 Câblage en triphasé 400V : 
En triphasé, les ponts ne sont placés que coté neutre. Placer les ponts comme sur la photo ci-dessous par 
rapport à la vis repère. Chacune des phases est raccordée à l’alimentation secteur en passant par un 
contacteur de sécurité (non livré, à ajouter).  
 
Voir la photo ci-dessous : 
 

 
 

Phase vers thermoplongeur 

Phase vers alimentation secteur 

Neutre vers thermoplongeur 

Neutre vers alimentation secteur 

Consigne de température 

Sécurité thermique 

Terre 

Vis repère Neutre 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 



 

 

 
Le schéma électrique suivant indique comment procéder pour le câblage du contacteur de sécurité par 
rapport à la résistance et son aquastat. Attention la puissance assignée des différents contacteurs doit 
être en adéquation avec la puissance de la résistance électrique. 
 

 

5.1.3 Réglage de la consigne de température 
 
La vis de réglage du thermostat comporte 5 niveaux numérotés de gauche à droite de 1 à 5. Il est conseillé 
de mettre la vis de réglage en face du niveau 4 pour obtenir une température d’eau chaude de 50°C environ. 
 

Vis de Réglage Température de consigne* 
1 ≈ 13°C 
2 ≈ 26°C 
3 ≈ 39°C 
4 ≈ 52°C 
5 ≈ 65°C 

*Hystérésis de -4°C 

 
 

  



 

 

6. RACCORDEMENTS SPECIAUX KITS APPOINT HYDRAULIQUE (VERSION 
H) : 

 

 
Schéma de principe avec un ballon bi-énergie appoint hydraulique 

 

6.1. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  
 
Les plans des ballons ainsi que les raccordements sont donnés plus bas en Annexe. 
Plusieurs configurations peuvent être envisagées:  
 

6.1.1 Circulateur de charge sur chaudière 
 
Certaines chaudières possèdent deux circuits.  
Dans ce cas, on raccordera l’échangeur de l’eau chaude d’appoint sur le deuxième circuit prévu pour la 
production d’ECS. 



 

 

 
 

6.1.2 Vanne de zone sur chaudière 
 

 
 

Cette solution n’est pas recommandée et ne devra être mise en œuvre que s’il n’existe aucune autre 
possibilité. Dans cette version, il y a lieu de bien vérifier le montage de la vanne de zone, et de s’assurer 
de la compatibilité avec la régulation. 

 
 
 
 
 
 

Eau chaude 
vers distribution

Pompe de charge

Eau Froide

Groupe de
Sécurité

Eau chaude 
vers distribution

Eau Froide

Groupe de
Sécurité



 

 

6.1.3 Cas particulier de chaudière murales à production d’eau chaude 
instantanée 

 
Dans le cas des chaudières à production d’eau chaude sanitaire instantanée non  thermostatée, il peut être 
délicat de raccorder la sortie du ballon solaire à l’entrée d’eau froide de la chaudière. En effet, la conception 
de ces chaudières ne permet que rarement d’obtenir le confort eau chaude sanitaire en faisant entrer de l’eau 
préchauffée à la place de l’eau froide. 
 
Il y a donc lieu de proscrire ce montage et de réaliser le montage ci-après ou ceux indiqués sur la page 
précédente. 

 

 
 
 
Le circuit eau sanitaire est raccordé à l’échangeur sanitaire avec une pompe de charge et mise en liaison du 
circuit chauffage et du circuit de charge eau chaude afin de profiter du vase d’expansion et de la soupape de 
sécurité du circuit chauffage. 
 

6.2. RACCORDEMENTS ELECTRIQUE 
 
Le chauffage du ballon est commandé par la chaudière. Il n’y a donc pas de lien électrique avec le régulateur 
du CESI. Se référer à la notice de la chaudière pour le raccordement de la sonde de température, du 
circulateur de charge et pour le fonctionnement. 
 

Une sonde de température est disponible en partie haute du ballon pour le fonctionnement 
de l’appoint. Elle est installée en usine et placée sur la cuve, à gauche du groupe de transfert. 
Par défaut cette sonde est raccordée à la régulation du CESI pour afficher l’information à 
l’écran. Cependant elle n’est pas indispensable pour la régulation. 

Il est donc conseillé de décâbler la sonde haut de ballon de la régulation du CESI et de l’utiliser pour 
la chaudière d’appoint.  
Si malgré tout vous préférez utiliser la sonde de la chaudière, il faut décâbler la sonde du régulateur et 
la retirer du doigt de gant. 

Eau chaude 
vers distribution

Etat Final

Tube de liaison
pour assurer l'expansion
et la sécurité

Eau Froide

Groupe de
Sécurité

Eau Froide

Eau Chaude

Etat Initial



 

 

7. MISE EN ROUTE : 
Après avoir procédé aux différents raccordements hydrauliques et électriques, la mise en service de 
l'installation peut avoir lieu. 
 

7.1. MISE EN EAU DU BALLON  
 

Ouvrir un ou plusieurs robinets d’eau chaude de la maison.  
Ouvrir progressivement la vanne du groupe de sécurité   
 

 
S'assurer de l'absence de fuite puis, lorsque les r obinets d'utilisation de l'eau chaude 
cessent de cracher de l'air, les refermer. 
 

7.2. REMPLISSAGE DU CIRCUIT PRIMAIRE  
 

Seul le fluide caloporteur « CLIPSOGEL BLANC » est autorisé  pour remplir le circuit primaire du 
CESI Email: il assure une protection du circuit capteur contre le gel jusqu’à -25°C ainsi qu’une 
protection contre la corrosion. Le Clipsogel Blanc est un mélange prêt à l’emploi à base de Mono 
propylène glycol, d’eau et d’agents anticorrosion. 
 

Par temps très ensoleillé, différer cette mise en service 
•Vérifier que tous les raccords du circuit sont bien serrés.  
•Ouvrir le robinet de purge du dégazeur. 
•Annuler les anti-retours des clapets à bille en tournant la manette de 45°. 
•Raccorder la pompe de mise en pression à la vanne de remplissage/vidange du groupe de transfert 
•Pomper ... pomper ... Le remplissage est plus ou moins long selon le volume du circuit (maxi 25L).  

Au bout d'un moment, du fluide revient par la purge du capteur, tandis que la pression du circuit primaire 
augmente. Laisser couler ce fluide qui revient par la purge et continuer le pompage. 
S'assurer de temps en temps de l'absence de fuites aux différentes jonctions de toute 
l'installation.  
 
• Monter le circuit primaire à une pression proche de 2,5 bar.  
• Forcer la circulation dans le circuit via le menu mode forcé du régulateur, pour entraîner des bulles d’air 

du capteur dans le circuit et les piéger au niveau du dégazeur. 
• Durant toute la phase de remplissage/dégazage, mettre le circulateur en vitesse 3. 
• Prolonger le rejet de purge jusqu’à ce qu'il n'y ait plus d’air qui sorte du dégazeur. 
• Alterner des cycles marche/arrêt forcé du circulateur et continuer la purge au niveau du dégazeur jusqu’à 

ce qu’on observe plus de sortie d’air. 
 
Pour les versions avec 3 capteurs KPS en série (6m²), il est impératif d’utiliser une pompe de 
remplissage telle que la Salmson Jetson 1 proposée au catalogue Clipsol. Ceci de manière à 
dégazer plus facilement l’installation en faisant circuler le fluide à grande vitesse. Les 

raccordements pour la pompe de remplissage sont disponibles sur le groupe de transfert. Voir 2.3 
composition du groupe de transfert. 
 
 
 
����Maintenir l'installation en pression, et fermer le robinet de purge. 
 
Une fois le système dégazé, la vitesse du circulate ur doit être réglée de façon à avoir un 
débit : 



 

 

 
- Pour 2m² : 2L/min 
- Pour 4m² : 3.5L/min 
- Pour 6m² : 5L/min 

 
Répéter l'opération de purge autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune 
bulle d'air qui s'échappe : il est recommandé d’effectuer cette opération de pu rge une fois par 
semaine pendant 1 mois après la mise en service , après quelques cycles de chauffe solaire de 
l’installation afin d’évacuer un maximum d’air piéger dans l’installation. 
 
����La pression de service du circuit primaire capteur est de 2.1 bars. 
 
AVERTISSEMENT : Hors intervention de maintenance su r réseau ECS, quand le blocsol est 
en fonctionnement, ne pas couper l'alimentation d'e au froide pour ne pas mettre le ballon 
en dépression en cas de chauffe solaire puis refroi dissement 

 
 

7.3. MISE SOUS TENSION DE L’INSTALLATION  
 

Mettre l’installation sous tension. 
 
Au bout d'une quinzaine de secondes, le régulateur doit afficher la température du capteur. Si cette dernière 
est suffisante, le circulateur est mis en fonctionnement. 
En cas d'ensoleillement insuffisant, pour vérifier le fonctionnement de l'installation et terminer la purge, le 
circulateur peut être mis en mode de fonctionnement forcé (se reporter au §8.1.3). 
 
 

Pour un fonctionnement normal de l’installation, notamment en période estivale sans puisage 
d’eau chaude sanitaire sur l’installation, il est impératif de laisser fonctionner le régulateur pour 
limiter les montées en température de l’installation. 

 



 

 

8. REGULATION : 

8.1. REGLAGES  
 
Pour naviguer dans les menus :  

- Utiliser  ou  pour sélectionner un menu. 

- Pour entrer dans les menus appuyer sur .  

- Puis  ou  pour naviguer dans le menu. 

- Pour modifier une valeur appuyer sur  puis changer avec  ou  , puis valider en 

appuyant deux fois sur . 

- Enfin appuyer sur  pour sortir du menu. 
 
 
Attention : il n’y a pas de page principale par défaut ! Se mettre systématiquement sur le menu 
« Info ». 

8.1.1 Menu Info 

 Visualisation des températures. 
 

 
Température actuelle du capteur 

 
Température minimale du capteur 

 
Température maximale du capteur 

 
Température actuelle du ballon 

 
Température minimale du ballon 

 
Température maximale du ballon 

 
Température optionnelle S3 

 
Heures de chargement du ballon Réinitialisation à 0 h 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.1.2 Menu Programmer 

 Réglages de températures. 
 
Symbole affiché Signification Plage de réglage Valeur par défaut 

 

Température maximale admise dans le bas 
du ballon 

De 15 à 95°C 65°C 

 

Différence de lancement de la circulation 
solaire (dT max) 

De 3 à 40°C 7°C 

 

Différence d’arrêt de la circulation solaire 
(dT min) 

De 2 à 35°C 3°C 

 

Modulation de vitesse minimum du 
circulateur. A 100% pas de contrôle de la 
vitesse de la pompe 

De 30 à 100% 
 

30% 

 

8.1.3 Menu Manuel 

 Mode forcé de la pompe. 
 

 

Marche arrêt de la sortie Pompe A1. 
 

 Si la pompe ne se lance pas vérifier la configuration du signal de commande 

PWM (menu réglage  paramètre 4). Si le circulateur classe A est de type solaire 

(pictogramme en face avant )  le paramètre 4 doit être à 1 
 

8.1.4 Menu Réglages 

 Réglages de la protection des capteurs et du refroidissement nocturne. La valeur 0 ou 1 désactive ou 
active respectivement une fonction. 
 
Ligne Signification Plage de réglage Valeur par 

défaut 
0 Activation ou désactivation de la protection 

capteur. 
0 ou 1 1 

1 Température de la protection capteur. De 110 à 150°C 110°C 
2 Activation ou désactivation du 

refroidissement nocturne (uniquement 
accessible si la protection capteur est 
activée). A activer en cas de vacances 
estivales ou de fortes chaleurs. COUPER 
L’APPOINT DU BALLON D’ECS !!!  

0 ou 1 0 

3 Température du bas de ballon à atteindre 
lors du refroidissement nocturne 

De 30 à 90°C 40°C 

4 Type de signal de contrôle du circulateur 1 = Circulateur classe A avec signal 
de consigne de vitesse PWM non 
inversée cas des circulateurs solaires 
2 = Circulateur classe A avec signal 
de consigne de vitesse PWM 
inversée cas des circulateurs de 
chauffage 

1 



 

 

 
 
Après mise sous tension du régulateur, vous disposez de 1 minute pour modifier les paramètres. 

Après 1 minute il appuyer simultanément sur les boutons  pour modifier les paramètres. 
 
Lorsque la protection capteur est activée et lorsque la sonde capteur S1 est au-delà de la température réglée 
dans le paramètre 1 + 10°C alors le circulateur solaire est arrêté pour protéger l’installation.  
 
Lorsque le paramètre refroidissement nocturne est activé, le circulateur capteur est mis en marche la nuit 
pour diminuer la température du ballon si celui-ci a dépassé la consigne max de bas de ballon. Il démarre si 
la température du bas de ballon est supérieure à la consigne réglée dans le paramètre 3 et s’arrête dès qu’elle 
est inférieure. 
 

Lorsque le refroidissement est activé, il est fortement conseiller de couper l’alimentation électrique 
de la résistance électrique servant d’appoint dans le cas d’un CESI électrique et/ou de couper la 
chaudière servant d’appoint dans le cas d’un CESI hydraulique. 

 

8.2. AFFICHAGE DES DEFAUTS  
 
 

Défaut 
affiché/explication 

Cause Localisation Contrôle à effectuer 

 

- Sonde non connectée 
- Sonde HS 

Sonde 1 à 3 

- Raccordement des sondes aux bornes S1, S2, S3 
- Raccordement électrique au bornier 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
- Remplacer la sonde HS 

 

- Sonde en court-circuit 
- Sonde HS 
 

Sonde 1 à 3 

- Raccordement des sonde aux bornes S1, S2, S3 
- Raccordement électrique au bornier 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
- Remplacer la sonde HS 

 
Problème de circulation 

- Connection du 
circulateur 
- Circulateur défectueux 
- Air dans le circuit 
hydraulique 
- Vanne du circuit 
hydraulique fermée 
- Connection à la sonde 
interrompue 

Circulateur et 
circuit 

hydraulique 

- Vérifier l’alimentation du circulateur 
- Vérifier la configuration du signal PWM (voir le 
paragraphe mode forcé) 
- Vérifier le bon fonctionnement du circulateur 
- Vérifier la purge du circuit primaire 
- Vérifier la pression du circuit primaire 
- Vérifier si présence de vannes sur circuit primaire 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
 

 
 



 

 

9. UTILISATION ET ENTRETIENT : 
 
Laisser le système en permanence sous-tension pour assurer le bon fonctionnement dans la durée, en 
particulier la protection contre les détériorations suite à des surchauffes 
 

9.1. CONTROLES ELEMENTAIRES A EFFECTUER  
 
 

CONTROLES A REALISER PAR L’INSTALLATEUR 
A réaliser uniquement par un professionnel agréé 

PERIODICITE 

Contrôle de la pression du circuit solaire (P=2.1 b ar) 
Lecture sur le manomètre Annuellement 

Purge du circuit solaire 
1 fois/sem le premier mois 

après la mise en route 
 

Annuellement 

Contrôle de l’intérieur de la cuve Annuellement 

Contrôle de la pression de gonflage du vase d’expan sion 
Mesure sur vase vidangé, à pression atmosphérique Tous les 2 ans 

Contrôle de la soupape sanitaire  
Faire fonctionner manuellement la soupape sanitaire  pour éviter une 
accumulation de dépôt 

Tous les 2 ans 

Contrôle du mitigeur 
Tourner la molette du mitigeur pour éviter un grippage dû à des dépôts 
calcaires 
Des dépôts calcaires peuvent gripper le fonctionnement du siège du 
mitigeur : démonter le siège et nettoyer les pièces internes puis les remonter 
(utiliser uniquement de la graisse siliconée) 

Tous les 2 ans 

Vérifier la cohérence des sondes de températures PT 1000 
Visualisation les températures sur le régulateur et comparer avec la  valeur 
ohmique 

Annuellement 

Contrôle des témoins de défaut de la régulation 
Vérifier qu’aucun témoin de défaut n’apparaît, corriger si nécessaire 

Lors de la mise en service 
 

Annuellement 

Contrôle du fluide caloporteur 
Se reporter à la notice d’utilisation des fluides Clipsogel 

Tous les 2 ans 

Contrôle de l’usure de l’anode Magnésium  
Remplacer l’anode si elle a été consommée jusqu’à mesurer moins de 5cm 

Annuellement 

 
• Faire fonctionner manuellement la soupape sanitaire une fois par mois pour éviter une éventuelle 

accumulation de dépôt qui gênerait l’évacuation 
• Tourner la molette du mitigeur régulièrement pour éviter un grippage dus à des dépôts calcaires. Dans 

le cas d’eau particulièrement dure, les dépôts calcaires peuvent néanmoins gripper le fonctionnement 
du siège du mitigeur et diminuer ses performances de régulation : on peut alors démonter le siège et 
nettoyer les pièces internes puis les remonter (utiliser uniquement de la graisse siliconée) 

• Si la soupape de sécurité solaire a déclenché de manière répétée au cours de l’année pour protéger 
l’installation des surchauffes, vérifier sa pression de déclenchement et envisager son remplacement 
selon le résultat. Dans ce cas, faire vérifier également le Clipsogel au niveau de sa protection contre le 
gel (-25°C) et son pH (>7). 

• Hors intervention de maintenance sur réseau ECS, quand le blocsol est en fonctionnement, ne pas 
couper l'alimentation d'eau froide pour ne pas mettre le ballon en dépression en cas de chauffe solaire 
puis refroidissement 



 

 

• Le vase d’expansion utilisé est un vase de 18L-10bar. 
Le vase est gonflé d’usine à 2 bars. 
Vérifier cette pression de gonflage lors des opérations de maintenances qui nécessitent le démontage 
du vase d’expansion. 

 

9.2. LE CIRCULATEUR SOLAIRE S1 (ECHANGEUR SOLAIRE ) NE FONCTIONNE JAMAIS  
 
Mettre le circulateur S1 en marche forcée 
Le circulateur fonctionne  

 Vérifier les sondes de températures : 
Les indications fournies doivent être cohérentes : 

• Le matin, avant l'apparition du soleil, la température du capteur est approximativement la même 
que la température extérieure.  

• En plein soleil, la température du capteur atteindre 140°C. 
Si le capteur ne fonctionne pas depuis plusieurs jours, la température du ballon d’eau chaude sera entre 5° et 
20°C. 
Si les indications fournies sont incohérentes, vérifier la mise en place des sondes dans leur doigt de gant et 
procéder au remplacement de la sonde défectueuse si la mise en place est correcte. 

 
Le circulateur ne fonctionne pas  

 Vérifier que le circulateur est relié aux bornes PWM et vérifier le réglage du niveau du signal de 
commande comme stipulé au §8.1.3.  

 Vérifier l'alimentation électrique du circulateur S1.  
• Si l'alimentation électrique du circulateur S1 est correcte, essayer de le dégripper (très rare avec le 

CLIPSOGEL). S’il n’y a aucune amélioration, le circulateur est probablement détérioré.  
• Si l'alimentation électrique du circulateur est incorrecte (tension inférieure à 220 V), le  

régulateur est probablement endommagé. 
 

9.3. LE CIRCULATEUR SOLAIRE S1 (ECHANGEUR SOLAIRE )  FONCTIONNE TOUJOURS 
 

 Vérifier l'état de fonctionnement du circulateur S1 signalé par l'icône clignotante sur le régulateur et 
relever, tôt le matin, avant l'apparition du soleil, la température du capteur solaire et du ballon 
solaire,  
• si l'icône du circulateur est fixe : le régulateur est probablement endommagé. 
• si l'icône du circulateur est clignotante et la température du capteur est supérieure à la température du 

ballon solaire : vérifier l'emplacement des sondes dans leur doigt de gant, si l'emplacement est 
correct, une des deux sondes est défectueuse. Procéder à son remplacement. 

 
Par plein soleil, la température du capteur est de l’ordre de 20°C supérieure à la température du ballon 
solaire. Purger le capteur solaire et vérifier la pression du circuit primaire. Si des purges répétées (tôt le 
matin alors que l'installation est à l'arrêt et en cours de journée) et qu’une mise en pression correcte 
n’apporte aucune amélioration, il est possible que l'échangeur de chaleur soit encrassé.  
 

9.4. METTRE L’INSTALLATION HORS SERVICE  
 
Pour mettre l’installation hors service, préférer des conditions de faibles ensoleillement, couper 
l’alimentation électrique du régulateur et de la résistance de puissance, ouvrir la vanne de purge capteur et le 
robinet de vidange situé sous le circulateur solaire, récupérer tout le fluide dans le bidon prévu à cet effet.  

 
Fermer la vanne d’alimentation en eau froide au niveau du groupe de sécurité et ouvrir un robinet de puisage 
d’eau chaude sur la distribution. Ouvrir ensuite la vanne de vidange située au bas du ballon pour vider l’eau 
sanitaire. 



 

 

 
NB : ne pas fermer la vanne d’alimentation d’eau froide sans arrêter le chauffe-eau solaire en 
fonctionnement : sans vase d’expansion sanitaire, le ballon pourrait se retrouver en dépression. 
 

9.5. GESTION DES SURCHAUFFES 
 
Quel que soit la configuration, quand la température du ballon solaire dépasse 65°C, le régulateur adapte le 
pilotage du circuit capteur pour diminuer la puissance délivrée et ralentir fortement la montée en 
températures. De plus, en période de fort ensoleillement et s’il n’y a aucune consommation et si le rapport 
surface de capteur / volume de stockage  dépasse 2%, le régulateur peut être configuré pour réaliser un 
refroidissement nocturne de la cuve de stockage.  
La sécurité utilisateur est assurée grâce à la présence du mitigeur qui peut fonctionner occasionnellement à 
110°C et délivrer de l’eau chaude à la température réglée. 
 
Si les mesures précédentes ne suffisent pas à prévenir la montée en température du circuit primaire, la 
pression du circuit augmente et le fluide peut vaporiser dans les capteurs solaires. Dans ce cas, le vase 
d’expansion compense cette vaporisation. Il est dimensionné de manière à ce que le Clipsogel ne soit pas 
expulsé par la soupape de sécurité. En dernier recours, s’il y a un problème la soupape évacue le fluide 
lorsque la pression dépasse 6 bar. L’utilisateur devra donc la remettre en service en remplissant et purgeant 
l’installation. 



 

 

10. ANNEXES : 

10.1. SCHEMAS DES DIFFERENTS BALLONS  

10.1.1 300-E 

 
 
 



 

 

 
 

10.1.2 300 HE 
 
 

 
 



 

 

 
 

10.1.3 400 E 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

10.1.4 400 - HE 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

10.2. CABLAGE DE LA REGULATION  

 
 
 

10.3. TABLE DES RESISTANCES PT1000 
 

Température °C Résistance PT1000 Ω Température °C Résistance PT1000 Ω 
-30 882 60 1232 
-20 921 70 1271 
-10 960 80 1309 
0 1000 90 1347 
10 1039 100 1385 
20 1077 120 1461 
30 1116 140 1535 
40 1155 200 1758 
50 1194   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 

1.5 mm² 

PWM 

Terre du ballon 

T1 
T2 
T3 

230V AC 50Hz 
diff : 30mA 



 

 

10.4. DONNEES TECHNIQUES DE LA REGULATION  
 
Caractéristiques électriques 
Tension d’alimentation AC 230V/50Hz, +/-15% 
Consommation de la régulation seule 0.5 W 
Section max de câble 230V 2.5 mm² monobrin 
Plage de mesure de température PT1000   -30°C … +250°C 
Tension de sortie 230V AC 
Puissance par sortie 1A / 230V AC cos φ = 0.7-1.0 
Signal PWM (HE) 100 Hz, max 10 mA 
Fusible 5*20 mm, 2A/T (2 A courbe lente) 
Autres 
Température de service 0 … 40°C 
Humidité Max 60% 
 
 
 

10.5. DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT  
 
Le diagramme ci-dessous présente les différents modes de fonctionnement de la régulation suivant la 
température du bas de ballon mesurée par la sonde T2 et branchée sur l’entrée S2. 
 
 

 
 
 
  
 

• Chargement du ballon : lorsque les conditions d’ensoleillement sont suffisantes pour démarrer (S2 
+ dTmax < S1) et tant que (S2 + dTmin < S1) la circulation est mise en marche et la vitesse est 
adaptée pour maintenir le capteur S1 10 degré plus chaud que le bas de ballon S2. 

 
• Arrêt ou protection capteur : lorsque le bas de ballon dépasse la consigne Max (65°C par défaut) la 

circulation est arrêtée. Si la fonction capteur est activée la circulation sera remise en marche lorsque 
le capteur atteindra la consigne de protection voir §8.1.2. 

  
• Arrêt : lorsque le bas de ballon atteint 95 °C la circulation solaire s’arrête pour ne pas faire 

surchauffer la cuve. 
 

• Refroidissement: lorsque l’option est activée la circulation solaire est mise en marche la nuit pour 
faire baisser la température du ballon voir §8.1.4 

 
 
 

S2 
T° bas de ballon 

 

Max 65 °C  95°C 

Chargement du ballon 
Arrêt ou protection 

capteur si activé 
Arrêt 

Refroidissement 40 
°C 

Refroidissement 



 

 

10.5.1 Fonction protection capteur : 
 
 
Cette fonction permet d’empêcher la mise en stagnation de l’installation lorsque le tirage d’eau chaude est 
insuffisant et/ou que les conditions d’ensoleillement sont très bonnes. 

 

 
Lorsque le bas de ballon dépasse la consigne max du menu « programmer »  alors il y a arrêt de la 
circulation jusqu’à ce que S1 dépasse la consigne max notée Tprot = 110°C (ligne 1 du menu « réglages » 
). Le circulateur reste en marche à 100% tant que S1 est supérieur à Tprotec - 10°C (hystérésis pour l’arrêt 
du mode protection capteur) ou tant que S1 est inférieure à Tprotect +10°C (protection du système) 
 

10.5.2 Fonction refroidissement : 
 
Cette fonction permet après la mise en marche de la protection capteur de refroidir le ballon lorsque le tirage 
d’eau chaude est insuffisant et/ou que les conditions d’ensoleillement sont très bonnes. 

 

 
Lorsque le bas de ballon dépasse la consigne max du menu « programmer »  et lorsque le capteur est plus 
froid de 17°C par rapport au bas de ballon alors le refroidissement se met en marche jusqu’à ce que le bas de 
ballon atteigne la température de refroidissement (ligne 3 du menu « réglages » ) ou bien que le capteur 
devienne plus chaud que le bas de ballon. 
  

Tprot 
110°C 

Tprot -10°C 
100°C 

S1 

A1 

100%

0%

Tprot +10°C 
120°C 

Zone de protection du 
système contre les hautes 

températures 

S2-2°C S2-17°C 

S1 

A1 

100%

0%



 

 

11. ARBRE DES CAUSES 

11.1. SONDES 
 

N° sonde Désignation N° bornier Affichage 
T1 Température capteur solaire S1 - M Entre -10°C et 190°C 

suivant météo 
T2 Température bas ballon S2 - M Entre 5°C et 95°C 
T3 Température haut ballon S3 - M Entre 5°C et 95°C 

 

11.2. CIRCULATEUR  
 

N° 
Circulateur  

Désignation N° bornier Affichage 

S1 
Circulateur capteur solaire alimentation 230V R1 - N  
Circulateur capteur solaire commande PWM HE - M  

 

11.3. PRESENCE D’UN DEFAUT SUR REGULATION CESI 
 

Défaut 
affiché/explication Cause Localisation Contrôle à effectuer 

 

- Sonde non connectée 
- Sonde HS 

Sonde 1 à 3 

- Raccordement des sondes aux bornes S1, S2, S3 
- Raccordement électrique au bornier 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
- Remplacer la sonde HS 

 

- Sonde en court-circuit 
- Sonde HS 
 

Sonde 1 à 3 

- Raccordement des sonde aux bornes S1, S2, S3 
- Raccordement électrique au bornier 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
- Remplacer la sonde HS 

 
Problème de circulation 

- Connection du 
circulateur 
- Circulateur défectueux 
- Air dans le circuit 
hydraulique 
- Vanne du circuit 
hydraulique fermée 
- Connection à la sonde 
interrompue 

Circulateur et 
circuit 

hydraulique 

- Vérifier l’alimentation du circulateur 
- Vérifier la configuration du signal PWM (voir le 
paragraphe mode forcé) 
- Vérifier le bon fonctionnement du circulateur 
- Vérifier la purge du circuit primaire 
- Vérifier la pression du circuit primaire 
- Vérifier si présence de vannes sur circuit primaire 
- Tester la valeur ohmique aux bornes de la sonde ou aux 
bornes des fils de la rallonge pour la sonde S1 capteur. 
 

 
 

11.4. DISFONCTIONNEMENT SUR APPOINT ELECTRIQUE INTEGRE  
 

Défaut Localisation Contrôle à effectuer 

 

Tableau électrique 

- Vérifier le disjoncteur protégeant l’alimentation de la résistance 
électrique 
- Vérifier le thermostat et la sécurité thermique 
- Vérifier résistance 

Pas d’appoint 



 

 

 

Résistance électrique 

- Gestion tarifaire HP / HC 
- Le réglage et le câblage du thermostat 
- Réarmer le thermostat 
- Vérifier mitigeur 

 

11.5. DISFONCTIONNEMENT SUR APPOINT HYDRAULIQUE  
 

Défaut Localisation Contrôle à effectuer 

 

Tableau électrique 

- Vérifier les disjoncteurs protégeant l’alimentation de l’appoint 
- Vérifier que l’appoint est en marche 
- Vérifier la position de la sonde appoint sur ballon 
- Vérifier l’ouverture  des vannes sur circuit 

 

Chaudière 

- Appoint sous tension  
- Absence de défaut de l’appoint 
- Alimentation en fioul, gaz … 
- Relais de commande  
- Position de la sonde chaudière sur ballon 

 

11.6. AUCUN DEFAUT AFFICHE MAIS ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT CONSTATEE  
 

Anomalie Localisation Contrôle à effectuer 

 

Capteur 

- Purge des capteurs 
- Pression suffisante du circuit primaire 
- Vérifier la température du capteur / pas en 
ébullition et réaliste par rapport à la météo ? 
- Vérifier la température T1 et sa position 
dans le doigt de gant  capteur. 
- Vérifier la température T2 et sa position 
dans le doigt de gant en bas de ballon. 
- Vérifier le circulateur capteur en mode force  
(circulation OK? Echange thermique ?) 

 

ballon 

- Purge du circuit 
- Pression suffisante du circuit primaire 
- Vérifier l’ouverture de toutes les vannes  
- Vérifier le bon positionnement  des  sondes  
T1 et T2 dans leurs doigts de gants 
- Test du circulateur S1  

 

 
Température haut de ballon faible 

- Plage horaire contact heure pleine/heure 
creuse- Défaut appoint 
- Vérifier la température en haut de ballon 
- Vérifier le mitigeur 
 

 
 
 
 

Appoint 
insuffisant 

 

Pas d’appoint 

Appoint 
insuffisant 

 

Bruit dans les 
capteurs 

Ballon ne chauffe 
pas 

Absence d’eau 
chaude 
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